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1 Descrizione dei simboli  

I pittogrammi riportati nel Manuale Tecnico hanno il seguente significato:   

  

L’utente ha l’obbligo di leggere attentamente questo Manuale tecnico e il Libretto di 
servizio facente parte integrante e di rispettare pienamente le istruzioni d’uso e le 
norme di sicurezza contenutevi.  

 

 

 

Il numero delle persone che possono contemporaneamante usare il sistema di 

protezione anticaduta (in questo caso 2 persone al massimo).  

 

 

 

 
È richiesto l’uso dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (secondo PSAgA EN 
361 e EN 363), osservando rigorosamente le istruzioni del produttore. 
 

 

 

 

Pericolo che può provocare lesioni o morte. 
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2 Introduzione – Descrizione generale 

2.1  Punti di ancoraggio Single  

2.1.1 RoofX®-C Single 

RoofX®-C Single è stato ideato come un sistema di sicurezza anticaduta con punto di ancoraggio, in 
conformità alle norme EN 795:2012 (Classe A) e CEN/TS 16415:2013, per garantire la sicurezza 
contemporanea di 2 persone al massimo su tetti di inclinazione massima di 10°, fissato a una struttura 
in cemento armato. L’uso del punto di ancoraggio è consentito esclusivamente a coloro che indossano 
i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla norma EN 363:2008, con le seguenti modalità: 

- Sistema di arresto caduta   
- Sistema di trattenuta 

2.1.2 RoofX®-W/T Single 

RoofX®-W/T Single è stato ideato come un sistema di sicurezza anticaduta con punto di ancoraggio, 
in conformità alle norme EN 795:2012 (Classe A) e CEN/TS 16415:2013, per garantire la sicurezza 
contemporanea di 2 persone al massimo su tetti di inclinazione massima di 10°, fissato a pannello 
OSB, pannello in legno truciolare, tavole in legno lamellare o lamiera trapezoidale. Legenda: W: legno 
T: lamiera trapezoidale. L’uso del punto di ancoraggio è consentito esclusivamente a coloro che 
indossano i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla norma EN 363:2008, con le seguenti 
modalità:  

- Sistema di arresto caduta   
- Sistema di trattenuta 

2.2  Sistema anticaduta guidato su fune  

2.2.1 RoofX®-C Glide 

RoofX®-C Glide è stato ideato come un sistema di sicurezza anticaduta orizzontale di tipo guidato su 
fune, con carrello di traslazione, in conformità alle norme EN 795:2012 (Classe C) e CEN/TS 
16415:2013, per garantire la sicurezza contemporanea di 2 persone al massimo su tetti di inclinazione 
massima di 10°, fissato a una struttura in cemento armato. L’uso del punto di ancoraggio è consentito 
esclusivamente a coloro che indossano i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla norma EN 
363:2008, con le seguenti modalità: 

- Sistema di arresto caduta   
- Sistema di trattenuta 

2.2.2 RoofX®-W/T Glide 

RoofX®-W/T Glide è stato ideato come un sistema di sicurezza anticaduta orizzontale di tipo guidato 
su fune, con carrello di traslazione, in conformità alle norme EN 795:2012 (Classe C) e CEN/TS 
16415:2013, per garantire la sicurezza contemporanea di 2 persone al massimo su tetti di inclinazione 
massima di 10°, fissato, fissato a pannello OSB, pannello in legno truciolare, tavole in legno lamellare 
o lamiera trapezoidale. Legenda: W: legno T: lamiera trapezoidale. L’uso del punto di ancoraggio è 
consentito esclusivamente a coloro che indossano i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla 
norma EN 363:2008, con le seguenti modalità: 

- Sistema di arresto caduta   
- Sistema di trattenuta 

2.2.3 Possibilità di combinazione con sistemi fissati secondo l’ordine di strati DiaSafe®  

Tutti i sistemi di sicurezza anticaduta RoofX® Glide e DiaSafe® Glide (RoofX® C Glide, RoofX® W/T 
Glide, DiaSafe® Glide, Wall-Fix® Glide) possono essere combinati tra loro, al fine di creare un sistema 
contiguo, guidato su fune, fissabile a superfici diverse. L'alta qualità di produzione dei sistemi per la 
protezione contro la caduta RoofX® zavorrati - dallo sviluppo del prodotto di alto livello, all'utilizzo di 
materiali di qualità fino all'ultimo controllo finale - viene gestito dal sistema di qualità del produttore. 
Questo sistema di qualità corrisponde alle norme ISO 9001:2009 e 14001:2005. 
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3 Regole di sicurezza 

3.1 Regole di Sicurezza Generali 

▪ Il sistema di protezione anticaduta può essere utilizzato soltanto da persone che abbiano ricevuto una 
formazione adeguata all’uso e che conoscono bene i sistemi anticaduta. 

▪ L’utilizzatore del sistema di protezione anticaduta deve conoscere e rispettare pienamente le regole 
locali di prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro.   

▪ Il sistema anticaduta può essere utilizzato soltanto da persone che,  

 hanno studiato dimostrabilmente, frequentando un corso, il modo di usare correttamente i 
dispositivi di protezione individuale anticaduta  

 sono sani sia di corpo che di mente. Dal punto di vista della salute i fenomeni sfavorevoli 
come per esempio i problemi cardiopatici o di circolazione, o il consumo di medicine e / o di 
alcool o di droghe limitano la sicurezza dell’utente.  

 hanno capito e accettato le possibilità, le limitazioni ed i rischi che eventualmente possano 
emergere durante l’utilizzo del sistema di protezione anticaduta.   

▪ Al salvataggio delle persone, che eventualmente abbiano subito un incidente, si deve provvedere 
impiegando le risorse proprie del datore di lavoro. 

▪ Prima dell’inizio dei lavori si deve controllare che, entro il territorio adibito ai lavori non ci sia nessun 
ostacolo che possa provocare una caduta e che sotto il luogo di lavoro (per es. marciapiede) lo spazio 
sia libero / chiuso al traffico.  

▪ Se dopo la consegna del sistema di protezione anticaduta sul luogo o sul tetto sono stati eseguiti altri 
lavori, si dovrà verificare che, questi lavori non abbiano alcun effetto sulla sicurezza del sistema di 
protezione anticaduta installato in precedenza! In caso di dubbio consultare l’installatore o il fornitore.  

▪ Dopo un’eventuale caduta è severamente vietato continuare a usare il sistema di protezione 
anticaduta, e lo stato del sistema dovrà essere controllato da una persona qualificata.  

▪ Se con il sistema  è stata trattenuta una caduta, il sistema può essere utilizzato soltanto dopo un 
controllo esteso, dopo un cambio totale o parziale del sistema. L'utilizzo prima del test finale è proibito. 

▪ È vietato eseguire qualsiasi cambiamento nel sistema di protezione anticaduta già installato. 

▪ È vietato l’utilizzo del sistema di protezione anticaduta come parafulmine. Gli elementi del sistema 
parafulmine non possono gravare staticamente sui dispositivi di protezione anticaduta e gli stessi 
dispositivi non possono essere utilizzati come cavi di messa a terra, è obbligatorio rispettare le norme 
per la protezione contro i fulmini.  

▪ E' vietato a utilizzare il sistema come punto di sospensione per arrampicatore industriale. Il sistema 
non può essere utilizzato per tenere carichi oltre quelli previsti! 

▪ È vietato appendere o legare al sistema di protezioni anticaduta dei pesi diversi, non appartenenti al 
sistema oppure eseguire il lavoro stando sospesi direttamente al cordino o fune facente parte del 
sistema anticaduta. 

▪ L'installazione, controllo e manutenzione del sistema zavorrato RoofX® per la protezione contro la 
caduta può essere eseguito da un montatore esperto con la certificazione per l'installazione e controllo 
oppure  da un esperto autorizzato delle autorità o di un Istituto di controllo. 

▪ Per assicurare il perfetto funzionamento per un periodo lungo del sistema di sicurezza contro la caduta 
accidentale, dopo l'installazione una manutenzione regolare (almeno ogni dodici mesi) del sistema è 
indispensabile secondo le istruzioni del Produttore. 

▪ Se i lavori della manutenzione non sono sono eseguiti in tempo, allora il sistema può essere utilizzato 
solo a proprio rischio.  

▪ La frequenza raccomandata dal Produttore per la regolare manutenzione (che dipende da casi 
specifici singoli) può dipendere dalle vigenti prescrizioni locali, e anche dalla frequenza di utilizzo del 
sistema, e come sono le condizioni locali (per esempio agenti chimici, lampi frequenti, ecc.). 
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▪ Il sistema zavorrato RoofX®  può essere ampliato solo con accessori originali, che il Produttore ha 
sviluppato per il sistema. L'utilizzo di componenti di altri produttori - anche se questi semprano 
otticamente simili - è severamente proibito.  

▪ Il sistema zavorrato RoofX® contro la caduta accidentale può essere installato e utilizzato soltanto 
secondo le istruzioni del Produttore come indicato nel Manuale Tecnico.  

▪ Dopo che il sistema ha funzionato (per prevenire una eventuale caduta), il sistema deve essere 
bloccato, un ulteriore utilizzo del sistema è proibito! Per utilizzare di nuovo il sistema deve essere 
revisionato interamente. Secondo i risultati del controllo il sistema deve essere completamente o 
parzialmente scambiato.   

▪ Se nel Servicebook non c'è più spazio per le documentazioni annue, o se il Servicebook è 
danneggiato, o sono state perse le istruzioni d'uso, bisogna contattare il Distributore. 

3.2  Applicazione 

▪ Le istruzioni d'uso devono essere studiati con cura, e bisogna seguire con attenzione gli avvertimenti 
del produttore nell'interesse della protezione della vita, sopratutto prima dell'utilizzo del sistema 
zavorrato. Le istruzioni d'uso non può sostituire il Manuale Tecnico. Prima dell'uso del sistema  
zavorrato bisogna leggere con cura le Istruzioni d'uso. 

▪ Lo spazio minimo di sospensione necessario sotto il bordo del tetto è composto dei seguenti 
elementi: deformazione dovuta al peso del carico + i dati forniti dal produttore del dispositivo di 
protezione individuale anticaduta (e la misura dello spostamento del cordino o fune durante una 
caduta) + altezza del corpo dell’utente + 1 m di distanza di sicurezza.  

▪ In caso di installazione al di sopra di 1000 metri sul livello del mare ridurre la distanza tra i paletti del 
30% e aumentare l’allungamento della fune del 30% per garantire il rilassamento della tensione. 

▪ In caso di neve di elevata quantità provvedere alla pulizia della superficie del tetto intorno al sistema 
di sicurezza che – al fine di garantirne il corretto funzionamento – non può essere ricoperto di neve. 

▪ In ogni caso si deve controllare l’uso adeguato alla destinazione dei singoli elementi che, 
compongono il sistema di protezione anticaduta, altrimenti non è garantita la funzione di sicurezza del 
sistema pertanto non si può esigere un funzionamento adeguato.   

▪ Per il collegamento al sistema di protezione anticaduta e ai punti di ancoraggio dello stesso si deve 
utilizzare un moschettone, come previsto dalla norma UNI EN 362 e si devono usare i dispositivi di 
protezione individuale anticaduta richiesti dalle norme EN 361 e EN 363. 

▪ Prestare particolare attenzione all’accoppiamento quando si collega un moschettone (carabina) 
conforme alla norma EN 362 direttamente alla fune o si usa un carrello di traslazione di un altro 
produttore - se tale carrello non scorre attraverso la testa della colonna. La distanza massima richiesta 
per l’accoppiamento è di 15 cm.   

▪ Durante l’uso dei dispositivi di protezione individuale conformi alle norme EN 360 o EN 365-2 
procedere con la massima cautela! Al calcolo dell’altezza di caduta si deve prendere in considerazione 
le caratteristiche dei dispositivi. 

▪ ATTENZIONE! Durante l’uso possono essere utilizzati solo cordini o funi ed equipaggiamenti di 
sicurezza che sono adatti al collegamento a sistemi di protezione anticaduta e sono stati controllati dal 
punto di vista della bordatura del tetto in questione (spigoli vivi, lamiera trapezoidale o grecata, travi in 
acciaio, spigolatura di cemento, ecc.).  

▪ In caso di vento forte con raffiche è vietato usare il sistema di protezione anticaduta!  

▪ Bambini o donne incinte non possono utilizzare il sistema di protezione anticaduta. 

 

Nello Standard EN795 dal 2012 c'è il requisito, che per ogni sistema di ancoraggio è necessaria la 
preparazione di documentazione di installazione.  La documentazione d'installazione deve contenere 
datti dettagliati del luogo di installazione, della della ditta che ha eseguito l'installazione, l'installatore 
responsabile e del prodotto installato. Inoltre è necessario un protocollo di passaggio di consegne (si 
trova nel libretto di servizio) che attesta che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte e secondo le 
prescrizioni. Inoltre è necessario un piano di esecuzione, che indica il posto dei punti di ancoraggio, e 
dei veri stadi dell'installazione bisogna preparare anche una fotodocumentazione. Bisogna usare una 
cura particolare per tali componenti del sistema di ancoraggio che dopo l'installazione restano coperti. 
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Nel caso che su un luogo grande di installazione si trovino diversi superficie di tetto, e diversi sistemi di 
ancoraggio vengono installati, allora bisogna preparare la documentazione d'installazione per ogni 
sistema di ancoraggio e per ogni segmento di tetto. 

 

4 Responsabilità del Produttore, garanzia 

▪ La responsabilità del Produttore fornisce copertura solo per i prodotti difettosi; in tal caso il Produttore 
è tenuto a sostituire o fornire il componente difettoso, danneggiato o incompleto. Eventuali guasti o 
malfunzionamenti dovuti all’usura normale, all’uso improprio, agli impatti ambientali o ai mutamenti 
estetici non sono coperti dalla garanzia del Produttore.  

▪ Le condizioni locali non sono note al Produttore, perciò si rinuncia alla garanzia e si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’uso non conforme alle istruzioni riportate in 
questo Manuale Tecnico, o causati dall’installazione impropria o da altre circostanze.  

▪ Una delle condizioni più importanti per un utilizzo sicuro del sistema di protezione anticaduta è la 
manutenzione dello stesso, eseguita regolarmente, rispettando le prescrizioni del Produttore. Se i 
lavori non sono eseguiti entro il termine prestabilito, il sistema anticaduta potrà essere utilizzato 
soltanto a proprio rischio. Il Produttore non è responsabile per gli eventuali danni dovuti all’uso del 
sistema non sottoposto al controllo periodico.  

▪ Il sistema di protezione anticaduta deve essere controllato almeno una volta ogni 12 mesi. Nei casi 
particolari la durata del periodo tra due controlli dipende dalle prescrizioni locali vigenti nella regione, 
da fattori ambientali e dalle condizioni dell’uso.  

▪ L’ampliamento del sistema RoofX® è consentito esclusivamente utilizzando componenti originali, 
progettati e sviluppati dal Produttore per questo sistema. L’installazione e l’utilizzo nel sistema di 
componenti e prodotti di altri produttori - pur essendo questi simili - comporta l’immediata perdita 
dell’obbligo di responsabilità e garanzia del Produttore.   

▪ Qualora il sistema di sicurezza anticaduta RoofX® venisse installato in maniera non conforme alle 
istruzioni del Produttore, il Produttore non potrà essere ritenuto responsabile, salvo la garanzia dovuta 
per la fornitura di componenti difettosi.  

▪ Dopo un’eventuale caduta, il sistema di protezione anticaduta deve essere immediatamente messo 
sotto chiave, e l’utilizzo ne è PROIBITO! Prima di una successiva messa in opera del sistema deve 
essere eseguito un controllo straordinario. Secondo il risultato del controllo il sistema intero o una 
parte particolare di esso dovrà essere sostituito. Se il sistema di protezione non è sotto chiave o il 
controllo straordinario non venisse eseguito, allora il Produttore non è più responsabile per l’ulteriore 
utilizzo del sistema.  

▪ La responsabilità del Produttore nei seguenti casi di sistemi già installati è esclusa: cambiamenti 
dovuti a eventi ambientali (meteorologici) estremi, l’usura normale, l’uso non regolare del sistema, e 
mutamenti estetici.  

4.1 Vita utile prevista  

Per la familia di prodotti RoofX® zavorrato diamo una garanzia generale di 60 mesi da parte del 
costruttore, che inizia il giorno che il produttore ha venduto il sistema (prima vendita).  
 
La garanzia non include il seguente: 

 

▪ Perdita di tempo, disagio, costi amministrativi o altro danno subito dal proprietario / utilizzatore a causa 
dei guasti in garanzia. 

▪ Riparazioni o cambio di componenti che sono ricondicibili alle seguenti ragioni:  

▪ Consumo con utilizzo normale. 
▪ Cambiamenti o danni causati da negligenza, uso improprio del sistema.  
▪ L'uso di nuovo del sistema zavorrato DiaSafe®, dopo che è  stato utilizzato durante una caduta. 

 
▪ Cambiamento del sistema o componenti senza il consenso del costruttore. 
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▪ L'utilizzo non raccomandato o espressamente proibito dal costruttore.  
 

▪ Danni causati dall'utilizzo improprio del sistema su base delle condizioni fisici e di salute 
dell'utilizzatore (sopratutto il limite di peso: 130 kg/Persona). 

▪ Se ci sono dei danni, perché non sono stati eseguiti i controlli e riparazioni obbligatori, che sono la 
responsabilità del proprietario / utilizzatore.  

▪ Ulteriori casi: Danni causati dal tempo estremo, usura normale, cambiamento estetico, ecc. 

 

Senza pretendere la completezza, i casi di perdita di garanzia sono i seguenti: 

▪ Danni causati dall'installazione contro i regolamenti del prodotto 

▪ Danni causati dall'utilizzo improprio del sistema installato.  

▪ A causa di effetti estremi il prodotto installato cambia, la struttura cambia, cade la sostanza, il sistema 
di protezione contro la caduta perde la sua funzione. 

▪ A causa di disastri naturali (fulmine, ecc.) perdita di funzione, modifica strutturale. 

▪ Riparazione non autorizzata oppure riparazione o montaggio maldestramente eseguiti; danni sul 
sistema installato. 

4.2 Vita utile prevista  

La vita utile massima dei sistemi di sicurezza anticaduta RoofX® è di 10 anni, a partire dalla data della 
corretta installazione - supponendo l’uso corretto e adeguato alla destinazione del prodotto privo di 
danni visibili e nelle condizioni ottimali.    
 
La vita utile effettiva - supponendo l’uso adeguato - probabilmente sarà più lunga della vita utile qui 
definita, a meno che non sia influenzata dall’usura normale che potrebbe incidere sul funzionamento 
corretto. Questo presupposto è basato sullo stato dell’arte, sulle conoscenze ed esperienze finora 
acquisite. Sebbene ciò non possa essere interpretato come garanzia, sotto l’aspetto economico si 
considera un fattore importante per la vita utile del prodotto.   
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5 Configurazione del sistema, componenti 

5.1 Punti di ancoraggio RoofX® Single  

5.1.1 RoofX®-C Single 

 Paletto:  RoofX®-C 
  
 Proprietà:  Imbottitura con lana di roccia  

    Isolamento termico integrato sotto il piede  
    (Thermostop) 

 Direzione di carico: 360° (orizzontalmente) 
 Materiale:  acciaio inossidabile 1.4301 (lamiera di testa (disco),  
    piede, corpo), 
    Base elastomerica IR/SBR (Thermostop) 
 Fissaggio:  Cemento armato C20/25 - C50/60 
  Altezza standard: 500 mm  
    Altezza personalizzata su richiesta (200-1000 mm) 
 Peso:   2,45 kg 

 
 
 
 
 

5.1.2 RoofX®-W/T Single 

 Paletto:  RoofX®-W/T 
  
 Proprietà:  Imbottitura con lana di roccia 

    Isolamento termico integrato sotto il piede  
    (Thermostop) 

 Direzione di carico: 360° (orizzontalmente) 
 Materiale:  acciaio inossidabile 1.4301 (lamiera di testa (disco), 
    piede, corpo) 

   Base elastomerica IR/SBR (Thermostop) 
  Fissaggio:  pannello OSB3 min. 22mm 
    compensato min. 22mm 
    legno strutturale min. 22mm 
    Lamiera trapezoidale in acciaio min. 0,75mm 
  Altezza standard: 500 mm  
  Peso:   6,25 kg 

  
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Componenti del punto di ancoraggio / RoofX® Single  

 
 Kit testa DS Single  
 Codice articolo: 130936 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4301 
 Forniti: dado autobloccante M12, rondella, distanziale 
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5.2  Sistema anticaduta guidato su fune RoofX® Glide  

5.2.1  RoofX®-C Glide 

 Paletto:  RoofX®-C 
 

 Proprietà:  Imbottitura con lana di roccia    
   Isolamento termico integrato sul piede (Thermostop) 
 Direzione di carico: 360° (orizzontalmente) 

 Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (testa), 1.4301 (piede,   
  corpo),  
    Base elastomerica IR/SBR (Thermostop) 
  Fissaggio:  Cemento armato C20/25 - C50/60 
 Distanza minima tra i paletti: 0,5 m 
 Distanza ottimale tra i paletti: 10 m (mass. 15 m) 
 Altezza standard: 500 mm 
    Altezza personalizzata su richiesta (200-1000 mm) 
 Peso:   2,53 kg 
  

 
 
 
 
 

5.2.2 RoofX®-W/T Glide 

   Paletto:  RoofX®-W/T 
    
   Proprietà:  Imbottitura con lana di roccia 

Isolamento termico integrato sotto il piede 
(Thermostop) 

   Direzione di carico: 360° (orizzontalmente) 
   Materiale:  acciaio inossidabile 1.4408 (testa), 
     acciaio inossidabile 1.4301 (piede, corpo),  
     Base elastomerica IR/SBR (Thermostop) 

   Fissaggio:  pan. OSB3 min. 22mm 
     compensato min. 22mm 
     legno strutturale min. 22mm 
     Lamiera trapezoidale in acciaio min. 0,75mm 
   Distanza minima tra i paletti: 0,5 m 
   Distanza ottimale tra i paletti: 8 m (mass. 10 m) 
   Altezza standard: 500 mm 
   Peso:   6,33 kg 
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5.2.3 Componenti del sistema anticaduta guidato su fune / RoofX® Glide 

 Fune di ancoraggio in acciaio inossidabile DS  
 Codice articolo: 100268 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4404  
 Diametro: Ø 8 mm (7 × 19 fili) 
 Carico di rottura: F = 33,4 kN 
 
 
 Kit testa DS Glide  
 Codice articolo: 130937 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4408  
 Forniti: dado autobloccante M12, rondella  
  
 
 Coppiglia quadra a tensione DS  
 Codice articolo: 100354 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 
 
 
 Carrello di traslazione DS DiaGlider-Fix (senza moschettone) 
 Codice articolo: 100471 
  Materiale: acciaio inossidabile 

Uso: Infilato sulla fune, non rimovibile, è consentito l’uso 
contemporaneo al massimo di 2 persone. 

 
 

Holder DS (opzionale: in caso di connessione a monte, a valle, a T) 
  Codice articolo: 100513 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4301  

 
 
  Redancia DS (opzionale) 
 Codice articolo: 100279 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 
 Dimensioni: 58 x 38 mm  
  

 
    Tendifune DS (opzionale) 
  Codice articolo: 100259 
 Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 
 Lunghezza regolabile: 290 - 415 mm 
  

 Tendifune DS (per sistemi circolari) 

    Codice articolo: 100356 
    Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 
    Lunghezza regolabile: 325 - 400 mm  

 
Morsetto DS Multi (opzionale)  

Codice articolo: 100470                    
Materiale: alluminio (corpo), acciaio inossidabile (vite) 

 
 
    DS DiaGlider con moschettone 
    Codice articolo:  100350 
    Materiale: acciaio inossidabile 
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5.3  Elementi di fissaggio, accessori  

5.3.1 Elementi di fissaggio dei paletti RoofX®-C  

 Perno in acciaio inossidabile M12x120 12/20 A4  
 Codice articolo: 130911 
 Kit perni RoofX®-C per il fissaggio in calcestruzzo  
  (3 pz) 
   
  

5.3.2 Elementi di fissaggio dei paletti RoofX®-W/T per il fissaggio a strutture in legno 

Kit vite RoofX®-W/T per il fissaggio dei paletti a pannelli OSB / tavole in 
legno lamellare o truciolare  

 Codice articolo: 130938 
 Vite autoperforante per legno, bimetallo JT3-X-2-6,0x36   
 (28 pz) 
   

5.3.3 Elementi di fissaggio dei paletti RoofX®-W/T per il fissaggio a lamiera trapezoidale  

 Kit viti RoofX®-W/T per il fissaggio dei paletti a lamiera trapezoidale  
 Codice articolo: 130935 
 Vite autoperforante per lamiera B21 / LD3T 4.8x25  
  (24 pz) 
   
 
 Isolatore a vite MNI-10-12 Screw Insulator  
 Nel caso di fissaggio del prodotto RoofX®-W/T a  
 una lamiera trapezoidale è obbligatorio usarlo! 
 (24 pz) 
  

5.3.4 Collare di tenuta  

 
 Codice articolo: 130914 
 Collare di tenuta RoofX®-C e RoofX®-W/T  
 Modelli: Guaina bituminosa, EPDM 
 
 
 
 Codice articolo: 130915 
 Collare di tenuta RoofX®-C e RoofX®-W/T 
 Modelli: PVC 
 
 

5.3.5 Moschettone raccomandato per la connessione al sistema.  

 
 Norma applicata: EN362:2013 

 Diametro massimo:  12 mm 
 
 
 
 



  

 13 

6 Struttura portante  

6.1 Altezza del paletto e ordine di strati  

Scegliere con attenzione la corretta altezza del paletto secondo l’ordine specificato degli strati. 

 

   
 Calcolo: 
h - i = 15 - 30 cm 

 
 
    
 Esempio: 
    
 Ordine di strati: i = 340 mm 

    
 (isolamento termico + 
impermeabilizzazione) 

 
    
 Distanza minima: 150 mm 
 
    
 i + 150 = 490 mm 
 
    
Altezza ottimale del paletto: 500 mm 

6.2 Struttura portante 

6.2.1 RoofX®-C 

Classe di resistenza del cemento armato applicato: C20/25 - C50/60 

Norma applicata:     EN 206-1/A2 

Dimensione della superficie di tetto:    min. 1,0 m x 1,0 m 

Spessore della struttura in cemento armato:   min. 16 cm 

Tipo di fissaggio:      meccanico, con n. 3 perni 

 

Per il corretto funzionamento si consiglia l’uso  

degli elementi di fissaggio raccomandati dal Produttore. 
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6.2.2 Utilizzo di RoofX®-W/T per strutture in legno 

Qualità del pannello applicato:    min. OSB3, min. C24 

Norma applicata:     EN 300, EN 338, EN 14081-1:2016+A1 

Dimensione della superficie del tetto:  min. 1,0 m x 1,0 m 

Spessore del pannello:     min. 22 mm 

Distanza delle travi:     mass. 1,0 m 

Numero dei pannelli sulle travi:    min. 3 pz 

Tipo di fissaggio:     meccanico, con vite autoperforante 

 

Per il corretto funzionamento si consiglia l’uso  

degli elementi di fissaggio raccomandati dal Produttore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Utilizzo di RoofX®-W/T per strutture in lamiera trapezoidale  

Classe di resistenza della lamiera trapezoidale applicata: S280 

Norma applicata:    EN 10346 

Dimensione della superficie di tetto: min. 3,0 m x 1,0 m 

Spessore della lamiera trapezoidale:  min. 0,75 mm 

Tipo di fissaggio:    meccanico, con vite autoperforante  

 

Per il corretto funzionamento si consiglia l’uso  

degli elementi di fissaggio raccomandati dal Produttore. 
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7 Documentazione 

Il Produttore mette a disposizione la documentazione di tutti i sistemi di sicurezza anticaduta RoofX® in 
formato digitale e scaricabile. Il sistema di sicurezza anticaduta da Lei installato dovrà essere registrato 
sull’apposito portale online DIADEM®. Durante la registrazione verrà creato il Suo Libretto di servizio e 
tramite questo portale potrà eseguire anche la revisione annuale obbligatoria del sistema.  

La documentazione è costituita da: 

▪ Manuale tecnico  
▪ Istruzioni per il montaggio  
▪ Libretto di servizio (munito del numero di serie): 

• Protocollo di consegna-presa in consegna (con fotografie) 

• Protocollo di controllo  
▪ Copia del Certificato TÜV- Austria Gmbh  

 
In occasione del controllo annuale si dovrà attaccare sull’etichetta di controllo del sistema il tagliando 
adesivo di convalida attestante il corretto stato del sistema di sicurezza anticaduta installato.  
 
Attenzione! 
 
Se il Servicebook no è compilato correttamente e in modo valido, lo stato del sistema non è più 
controllabile, le funzioni non sono più seguibili,  e questo esclude completamente la responsabilità del 
Produttore per eventuali danni, errori o ferite.   
 
La placchetta di validità che conferma l'esecuzione con successo dell'ispezione, deve essere incollato 
dalla persona che ha eseguito il controllo sull'etichetta di controllo. 
 

8 Dati tecnici  

Massime forze e spostamenti (Temperatura: 20 °C): 

 

Attenzione! Assicurare sempre lo spazio necessario sotto l’area di utilizzo! Lo spostamento - a seconda 

della lunghezza della fune - può notevolmente differire dai valori indicati dal Produttore.   

9 Montaggio 

Vedi le Istruzioni di montaggio specifiche per il prodotto acquistato. 
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10  Smaltimento 

È vietato smaltire il sistema di sicurezza anticaduta demolito assieme ai rifiuti domestici! Osservare 

sempre le normative locali!      

 

11  Produttore, certificati 

I sistemi di sicurezza anticaduta RoofX® sono stati collaudati e certificati da TÜV Austria Services 
GmbH.  
 

   

 
 

Copyright:  
DIADEM®, DiaSafe® e RoofX® sono marchi registrati! Questo manuale tecnico è di proprietà intellettule 

del produttore ed è severamente vietato qualsiasi uso del suo contenuto per scopi commerciali senza 

la previa autorizzazione scritta del produttore.     

 

 

 

Produttore e fornitore di RoofX® e DiaSafe®: 

 

 

APP Kft. 
H-9028 Győr 
Fehérvári út 75. 
Phone: +36 96 512 910 
Fax: +36 96 512 914 
info@diadem.com 
www.diadem.com  

 

 

APP Dachgarten GmbH 
Jurastrasse 21 
D-85049 Ingolstadt 
Phone: +49 841 370 9496 
Fax: +49 841 370 9498 
info@grundach.com  
www.diadem.com  
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